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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N® CC-551455|

Processo: 3041558 CNPJ: 07.679.723/0001-08 (AIS 14)

Raz&o social: MUNICIPIO DE IPU

Classificacéao: F3-2316 : Gestdo de instalagdes de esportes

Logradouro: R. RUA DONA JOANA MIMOSA, 855. PEREIROS. IPU/CE. CEP 62.250-000

Area total construida: 2.075,22 m2 Altura:7,1 m

Area do terreno: 4.329,6 m2

Solicitante: ALAN CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Bloco(s) Unidade(s) Pavimento(s)  Area Parcial

1 1 1 2.075,22m?

A Edificagéo foi vistoriada e se encontra APROVADA de acordo com o Cdodigo de Seguranga contra Incéndio e Panico do Estado do
Cearad. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigéncias:

- Alarme de Incéndio

- Brigada de Incéndio

- Extintores

- lluminagdo de Emergéncia

- Controle de materiais de acabamento e revestimento
- Saidas de Emergéncia

- Sinalizagdo de Emergéncia

- Dispositivo de Prote¢éo contra Surtos - DPS

Validade: 24/03/2027

Capacidade de publico: 2000

I. Os sistemas de seguranca contra incéndio e panico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo
identificado e se encontravam validos e em condicéo de funcionamento.

II. A observancia das normas de seguranca, a validade dos equipamentos de protecdo contra incéndio e panico e
manutencao da condicao de funcionamento destes sdo de inteira responsabilidade do representante e/ou proprietario
da edificacao.

lll. A alteracdo da estrutura fisica aqui encontrada nesta data sem o devido processo legal junto a esta coordenadoria
automaticamente invalidaré este certificado.

IV. A edificacdo em que haja recarga de veiculos eletrificados devera ter atualizacdo de projeto técnico de
seguranca contra incéndio no prazo maximo de 01 (um) ano bem como vistoria técnica, contado a partir da
data de publicacdo de Norma Técnica especifica que regulamenta e especifique as condi¢cdes e requisitos de
seguranca, instalagdo e manutencao aplicaveis a veiculos eletrificados.

Nota: outros itens de irregularidades poderao ser verificados em virtude de nova vistoria técnica, mesmo que a
edificacdo possua certificado de conformidade dentro do prazo de validade.

AIS 14 - Ipueiras, quarta-feira, 25 de margo de 2026.

Vistoriador: Eduardo Guimaraes da Costa - SD BM
Supervisor: ANDRE LUIZ FERREIRA - TEN BM
Coordenador: JOEL DE ABREU NOBRE - TEN CEL BM

COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENGAO DE INCENDIO - CEPI
Avenida Borges de Melo, 690, complexo CISP, Parredo, Fortaleza-CE, CEP 60415-510
https://www.cepi.ch.ce.gov.br/
A autenticidade deste documento podera ser confirmada na pagina https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento
Gerado em 25/03/2026 17:20:41




CERTIFICADO N°: CC-551455 VALIDADE: 24/03/2027
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RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE IPU
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